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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzha

1 Sala swietlicy 86,8m2 terakota/gres
2 Sala komputerowa 12,7m2 terakota/gres
3 Wiarotap 5,7m2 terakota/gres
4 Pomieszczenie magazynowe 12,7m2 terakota/gres
5 Pomieszczenie socjalne 6,8m2 terakota/gres
6 Pomieszczenie techniczne 4,9m2 terakota/gres
7 WC niepefnosprawnych 4,9m2 terakota/gres
8 wC 6,6m2 terakota/gres

Razem: 141,1m2
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Przewody c.0. od rozdzielacza do grze jnikdow
z rur PE-RT/AL/PE-HD

Srednice nieopisane na rysunku = DN16mm

MULTIPROJEKT Zbigniew Bajko
22-100 Chelm, ul. Zeromskiego 454

Imie i nazwisko specjalnos¢ nr uprawniei j§ podpis
Projektant inz. Wiadystaw Girucki inzynieryjno instal. 826/CH/89 ~
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Sprawdzajacy | mgrini. Tomasz Borkowski instal, sanitarna | LUB/0381/PBS/I5 |
INWESTOR:
Gmina Chelm Ry s”"r" ek
22-100 Chelm, msc. Pokrowka ul. Gminna 18
NAZWA T ADRES BUDOWY: S'3
\Budynek Swietlicy Wiejskiej w msc. Depultycze Krélewskie
22-100 Chelm, msc. Depultycze Krolewskie, dz. nr 12, 13 obr. 060303 2.0001 |  ¢xara

TYTUL RYSUNKU:
Rzut parteru - instalacja c.o.
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